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POPIS KNJIGA PROJEKTA

KNJIGA 1.
Op¢i dio projekta

1.1. ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektantska tvrtka: Valsil d.0.0. Kutina

Glavni projektant: KreSimir Korak, dipl. ing. arh.
Projektant arhitekture: KreSimir Korak, dipl. ing. arh.

1.2. GRADEVINSKI PROJEKT ;
1.2.1. PROJEKT STABILNOSTI KONSTRUKCIJE NADSTRESNICE
1.2.2. PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
ZGRADA ZA ZAPOSLENE
ODVODNJA SA CESTICE PREMA SEPARATORU
1.2.3. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
1.2.4. PROJEKTANTSKI TROSKOVNIK
1.2.5. PROJEKT PRILAZA

Projektantska tvrtka: Valsil d.o.0. Kutina
Glavni projektant: Kresimir Korak, dipl. ing. arh.

Gradevinski projektant: Valentin Jakovljevi¢, dipl. ing. arh.
Projektant arhitekture: Kresimir Korak, dipl. ing. arh.

KNJIGA 2.
2.1. Projekt elektroinstalacija
Projektantska tvrtka: Valsil d.o.0. Kutina
Glavni projektant: KreSimir Korak, dipl. ing. arh.
Projektant: Stevan Kajgani¢, dipl. ing. el.
KNJIGA 3.
Geodetski projekt

Projektantska tvrtka: Valsil d.o.o. Kutina

Ovlasteni inZzenjer geodezije: Luka Vuger, mag. ing. geod. et geoinf.
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SADRZAJ:

oPCI DIO

Naslovni list

Popis knjiga projekta

Sadrzaj

Izvod iz sudskog registra

Imenovanje projektanta elektri¢nih instalacija

Rjesenje Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu

Projektni zadatak

PEES

Izjava o uskladenosti glavnog projekta

Tehnicke zastitne mjere

Isprava o uskladenosti tehnicke dokumentacije sa Zakonom o zastiti od pozara
Prikaz mjera zastite od poZara

Isprava o uskladenosti tehni¢ke dokumentacije sa Zakonom o zastiti na radu
Elaborat zastite na radu

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Nadin zbrinjavanja gradevinskog otpada

TEHNICKI OPIS

Procjena troSkova gradnje
Tehni¢ki opis
Proraduni

GRAFICKI PRILOZI

Situacija

Simboli

Temeljni uzemljivaé
SKPMO

Shema GRO - 1/2
Shema GRO - 2/2

Tlocrt prizemlja

Shema RO
Gromobranska instalacija
Temelj rasvjetnog stupa

‘Kabel ispod ceste

Polaganje kabela
Kabel i TK

Kabel i plinovod
Kabel i vodovod
Kabel i kanalizacija
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Mala&ié¢ Mira
Kutina, Hrvat.branitelja 11

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080177291
CIB:
77244596076
TVRTKA:
1 VALSIL dru$tvo s ogranidenom odgovorno$éu za trgovinu i usluge
1 VALSIL d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

5 Kutina (Grad Kutina)
Dubrovacka 2

PRAVNI OBLIK:
1 drudtve s ogranienom odgovorno&éu

PREDMET POSLOVANJA:

1 - pripremanje hrane i prufanje usluga prehrane;
pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka i prufanje
usluga smjedtaja; pripremanje hrane za potrosnju na
drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

1 * —- posredovanje u ugovaranju osiguranja; zastupanje u
osiguranju; snimanje rizika, snimanje i procjena
Steta; prodaja ostataka osiguranih uni3tenih stavri;
prufanje pravne pomoéi i drugih intelektualnih i
tehnilkih usluga u svezl s poslovima osiguranja

- projektiranje, gradenje i nadzor

zastupanje inozemnih tvrtki

- Kupnja i prodaja robe

- Obavljanje trgovagkog posredovanja na domacem i

inozemnom trZigtu

Zastupanje inozemnih tvrtki

Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i

tereta u doma¢em i medunarodnom prijevozu

2 x - Skladistenje robe

2 * - Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i
predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo

- Poslovanje nekretninama

Posredovanje u prometu nekretninama

= - Djelatnost elektroni&kih komunikacijskih mreza i
usluga

5 * - Prufanje univerzalnih usluga

4 * - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava

hladenja ili klimatizacije u zgradi

gradevinsko vjestacenje

* - izrada elaborata stalnih geodetskih todaka za potrebe
osnovnih geodetskih radova

9 =* - izrada elaborata izmjere, ozna&ivanja i e ;avagj?
drZavne granice ; o

izrada elaborata izrade Hrvatske osnovfAeskarte

* - izrada elaborata izrade digitalnih or o}otokaraE

* * % %
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SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

9
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- izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata

- izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata

- izrada elaborata katastarske izmjere

~ izrada elaborata tehnidke reambulacije

- izrada elaborata prevodenja katastarskog plana u
digitalni oblik

- izrada elaborata prevodenja digitalnog katastarskog
plana u zadanu strukturu

- izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana

- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra zemljista

-.izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata

katastra nekretnina

- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata

za potrebe pojedina&nog prevodenja katastarskih
Cestica katastra zemljista u katastarske &estice
katastra nekretnina

- izrada elaborata katastra vodova i stru&ne geodetske
poslove za potrebe pruZanja geodetskih usluga

- tehni¢ko vodenje katastra vodova
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade

dokumenata i akata prostornog uredenja

- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe

projektiranja

- izrada geodetskih elabeorata stanja gradevine prije
rekonstrukcije

- izrada geodetskoga projekta

- iskoldenje gradevina i izrada elaborata iskol&enja
gradevine

- lzrada geodetskog situacijskog nacrta ilzgradene
gradevine

- geodetsko praéenje gradevine u gradnji i izrada

elaborata geodetskog pradenja

- praéenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju i
izrada elaborata geodetskog pracéenja

- geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane
komasacije

- izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljista
i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
komasacije poljoprivrednog zemljista

- izrada posebnih geodetskih podloga za zaSticena i

§tic¢ena podruéja

- struéni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova
i stru&Znih geodetskih poslova za potrebe pruZanja
geodetskih usluga, tehni¢kim vodenjem katastra
vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za
potrebe izrade dokumenata i akata prostcrnog
uredenja, izradom posebnih geodetskih podloga za
potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata
stanja gradevine prije rekonstrukcije, izradom
geodetskoga projekta, iskoléenjem gradevina i izradom
elaborata iskol&enja gradevine, izradom geodetskog
situacijskog nacrta izgradene gradevine, g etskﬁ,\
pracenjem gradevine u gradnji i izradom ,élaborata’ (.
geodetskog pradenja, pracenjem pomaka gradevine u ;?%‘
njezinom odrZavanju i izradom elaborati geodetsﬁc?/‘ X
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Mala&ié Mira
Kutina, Hrvat.branitelja 11

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

pracenja, izradom posebnih geodetskih poedloga za
za&tidena i 3ticena podrudja

OSNIVAGI/CLANOVI DRUSTVA:

3 Katarina Jakovljevi¢, OIB: 84598902674
Kutina, Dubrovalka 2
3 - jedini &€lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE 2ZA ZASTUPANJE:

6 Valentin Jakovljevi¢, OIB: 69567541618
Kutina, Dubrovagka 6/2
[ - predsjednik uprave
- zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno od 4. studencg 2013.
godine

6 Katarina Jakovljevi¢, OIB: 84598902674
Kutina, Dubrova&ka 2
6 - &lan uprave
6 - zastupa drustvo pojedinatno 1 samostalno od 4. studencg 2013.

TEMELJNI KAPITAL:
1 23.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivadki akt:

2 Dru&tveni ugovor od 04.12.1983. godine, Odlukom &lana drudtva od
18.12.2009. godine stavljena je u cijelosti van snage i saCinjena
je Izjava o osnivanju koja je prilog ovoj prijavi.

5  Odlukom &lana Drudtva od 20.08.2013. godine izvrene su izmjene
Izjave o osnivanju u preambuli Izjave; u &l. 1. - uvodna odredba;
o &l1. 3. - sjediste Drustva; u &l. 5. = izvriena je dopuna
predmeta poslovanja Drustva, u &l. 8. - odredbe © temeljnom
kapitalu Drustva, potpuni tekst Izjave o osnivanju prilog je ove
prijave.

7  odlukom &lana drudtva od 31.01.2014. godine Izjava o osnivanju od
20.08.2013. godine izmijenjena je u &lanku 5., te je s istim danom
donesen potpuni tekst Izjave o osnivanju, koja je prilog ove
prijave.

8 Odlukom &lana drudtva od 09.11.2015. godine Izjava o osnivanju od
31.01.2014. godine izmijenjena je u &lanku 5., te je s istim danom
donesen potpuni tekst Izjave o osnivanju, koja je prileg ove
prijave.

¢ 0Odlukom &lana drustva od 02.02.2016. godine Izjava o osnivanju od
09.11.2015. godine izmijenjena je u &lanku 5., te je s istim danom
donesen potpuni tekst Izjave o osnivanju, koji je prilog ove
prijave.

Promjene temeljnog kapitala: =

1  Odlukom o poveéanju temeljnog kapitala od 04. 12. 1995, godije:

temeljni kapital povecan je sa iznosa od 2,50 kn iZnosom.od ./ﬁ
23,232,00 kn, na iznos od 23.234,50 kn te je isti uskladepgiﬁ ar

e 74\

om na 23.200,00 kn >\
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SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovackeg suda u Zagrebu na reg.ul. 1-

FINANCIJSKA IZVJESCA:

5257

Vrsta izvjeStaja

Predano God. Za razdoblje
eu 28.04.15 2014 01.01.14 ~ 31.12.14 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/129%46-2 03.12.1997 Trgovalki sud
0002 Tt~09/711~2 11.01.2010 Trgovadki sud
0003 Tt-11/6818-2 26.05.2011 Trgova&ki sud
Stalna sluZba
0004 Tt-12/9113-~2 14.06.2012 Trgovacki sud
Stalna sluZba
0005 Tt-13/19353~2 02.08.2013 Trgovadki sud
Stalna sluZba
0006 Tt=-13/26247-2 29.11.2013 Trgovacki sud
0007 Tt-14/3359-4 03.03.2014 Trgovacki sud
0008 Tt-15/33923-2 26.11.2015 Trgovacki sud
0009 Tt-16/3610-2 10.02.2016 Trgovadki sud
eu / 03.06.2009 elektronicki
eu / 11.05.2010 elektroniéki
eu / 12.05,2011 elektronicki
2u / 17.05.2012 elektroni&ki
eu / 18.04.2013 elektroni&ki
eu / 28.04.2014 elektronicki
eu / 28.04.2015 elektronigki
Pristojba:
Nagrada:

su:

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

u

“Zagrebu

Sisku

Zagrebu
Sisku
Zagrebu
Sisku
Zagrebu
Sisku
Zagrebu

Zagrebu
Zagrebu
Zagrebu

upis
upis
upis
upis
upis
upis
upis

JAVNI BILJEZNIK
Mala&ié Mira

Kutina, Hrvat.branitelja 11

Otisnuto: 201
Podaci od:

016-02-11 08:46:07
2016-02~-11 02:23:20
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Ja, JAVNI BILJEZNIK Mira Mala&ié, KUTINA, Hrvatskih branitelja 11 temefjem .
5 ZSR (N.N. br. 1/95; 57/96; 45/99; 54/05) po uvidu u Sudski registar Republike Hrvatske
kojeg sam danasnjeg dana izvrSio elektronitkim putem

izdajem

Tzvadak iz Sudskog registra za trgovacko drudtvo

VALSIL drutvo s ograniéenom odgovorno3¢u za trgovinu i usluge, Kutina, Dubrovacka 2,
MBS: 080177291, OIB: 77244596076

Izvadak se sastoji od 4 (etiri) lista.

Javnobifje#nitka pristojba za avjeru po tar. br. 11. ZJB u iznosu od 10,00 kn napladena je | ponlStena na primjerku

kojl ostaje za arhlv. Javnobllje¥nika nagrada zaratunata u lznosu od 20,991&} + PDV.25% (5,00 kn), gltrogak 0,00

kn + PDV 25% (0,00 kn). o o / ) 7
e ~

Broj: OV-499/2016
U Kutinl, 11.02.2016.
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Investitor: OPCINA VELIKA LUDINA, Velika Ludina, Svetog Mihaela 37
Gradevina: RECIKLAZNO DVORISTE
Lokacija: Zagrebacka bb, Velika Ludina, k.€. 407/5 k.o. Vidrenjak

Vrsta projekta: Glavni projekt

Temeljem &l. 49 st. 2. i ¢l. 52 st 4. Zakona o gradnji (NN 153/13), investitor
IMENUJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Kresimir Korak, dipl. ing. arh. — ovlasteni arhitekt
(Valsil d.o.o., Kutina, Dubrovacka 2) imenuje se za:

GLAVNI PROJEKTANT

Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 2775.
Klasa: UP/I-350-07/02-01/2775

Ur.Broj: 314-01-02-1

Zagreb, 24. sijeCnja 2002.

OBRAZLOZENJE
Prema ¢lanku 51. stavak 2., Zakona o gradnji (NN 153/13), projektant je
odgovoran da projekti koje izraduje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da je

projektirana gradevina uskladena s uvjetima, da ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i
da je uskladena s odredbama Zakona o i posebnim propisima.

Popovaca, svibanj, 2016.

Glavni projektant:
Kresimir Korak, d.i.a. __ Investitor: Opéina Velika Ludina
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S
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/ 2496
Urbroj:.,.  314-01-99-|
Zagreb. 06. prosinca 1999,

Na temelju élanaka 24. 1 50. Zakona o Hrvatskoj komon arhitekata i inzenjers u

- graditeljsive (Narodne novine, broj 47/98), Odbor 2a upise razreda inZenjera wradevinarstva,
- rjesavajufi po zahtjevu koji je padnie JAKOVLIEVIC VALENTIN dipling grad. KUTINA ,
DUBROVACKA 2/62. 22 ums u Imenik ovlastenih i inZenjera gradeviarsiva, domn e sljedeée

RIESENIE

] U Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva upisue se JAKOVLIEVIC
VALENTIN. (MBG 1402959391208). dipl mg.sead. KETFINSG s sednim
brojem 2496, 5 danem upisa 18.11.1999 godine

Upisom u Imenik ovlaitenih inienjera gradevinarstva, JAKOVLIEVIC
VALENTIN, dipling.yrad. stjeée pravo na uporabu strukovnog naziva
“ovlasteni injenjer gradevinarstva” | pravo na obavljanjc posiova temeljem
&lanka 25 Zakona o Hrvatskoj komon arhilekata i inZenjera u gradiieljstvy, a u
svezt $a ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvalske komore arhitckala i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava 1 duinest sukiadno posebnim propisima.

Qvladtenom mienjery izdaje se “infenjersha iskaznica” 1 stuée privo na
] sl :

uporahy “pecata”

OhravloZenje

AR OVIIEVIC VALENTIN din! ing ad podiro go Zahijes s oagns o Boork

avisStenh wZenpers pradovinarsiyg
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Valsil d.o.o Kutina OIB 77244596076, tel-fax 044/682-661 e-mail: valsil@valsil.hr

Projektant elekiroinstalacija: Stevan Kajgani€ dipl. ing. el.

Investitor: Opéina Velika Ludina, Velika Ludina, Svetog Mihaela 37
Gradevina: RECIKLAZNO DVORISTE

Lokacija: Velika Ludina, Zagrebacka bb

Oznaka projekta: ZOP: 0054/2016

Odbot za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavijenog Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 3.
stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i mzenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci,

Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva jmenovani stjcée pravo na
izradu i uporabu pedata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice",

Na temelju ¢lanka 141, stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upraviom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravaom lijcku

Proliv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuu upravm spor
podnoSenjem tuibe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

Dostaviti;

1. JAKOVLIEVIC VALENTIN
KUTINA , DUBROVACKA 2/62
uz povral potvrde o izviieno) dostavi

2, U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore’

stranica 12/ 45
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INVESTITOR: Op¢ina Velika Ludina

ZGRADA: Reciklazno dvoriste
LOKACIJA: Velika Ludina, Zagrebacka bb, k.€.br. 407/5, k.0. Vidrenjak
Vrsta projekta: Glavni projekt izmjena

Temeljem &l. 51 st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se

RJESENJE br. 0054/2016

IMENOVANJE PROJEKTANTA ELEKTROINSTALACIJA

Stevan Kajganié, dipl. ing. el. — ovlasteni projektant
(Valsil d.o.o., Kutina, Dubrovacka 2) imenuje se za:

Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 1909.
Klasa: UP/I-310-34/03-01/1909

Ur.Broj: 314-05-03-1

Zagreb, 16. srpnja 2003.

OBRAZLOZENJE

Prema odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13), projektant je odgovoran da projekti
koje izraduje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da je projektirana gradevina
uskladena s RjeSenjem o uvjetima gradenja, da ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i
da je uskladena s odredbama Zakona o gradnji i posebnim propisima.

Popovaéa, svibanj 2016.
I.f':"'.GIavni projektant:

o

KreSimmir Korak. d:i.a/.

T
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REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSEA KOMUORA ARHITEKATA
I INZENJERA 11 GRADITELISTVH

Klasa: UPA-310-34/03-01/1909
Utbroj. 314-05-03-1
Zagreb, 16. srpnja 2003,

) Na temelju Zlanka 24. i Elanka 26. stavke 2. Zakona o Hrvatskaj komori
arhitekata | inZenjera u graditelistvu ("Narodne novine™, br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditelistvu ("Narodne novine®, br, 40/09 i 112/99),
Prav_r-lnika 0 upisima v sirukovne razrede Hrvatske komora arhitekata i inZenjera u
grad:rel}stvr;:l. te na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike od 15.07.2003, godine, koji je riedavao po Zahtievu za upis Kajganié
Stevana, dipling.el., KUTINA, AB. Simica 2, Odbor 2a upis donosi, a predsjednik
Hrvatske komore arhitekata i infenjera u graditeljstvu potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovia&tenih inenjera elckirotehnike upisuje se Kajganic
Stevan, dipling.el., KUTINA, pod rednim brojem 1908, s danom upisa
15.07.2003. godine.

2. Uplsom u_rmenik oviadtenih Inienjera alekirotehnike, Kajganic
Stevan, dipling.el, stiefe pravo na uporabu strukovmog naziva
“oviakteni inZenjer elektrotehnike™ i pravo na cbavijanje poslova
temeljem Zlanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inenjera u
graditeljstves, a u svezi s &lankom 4, stavkom 1. Statuta Mrvatske
komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3 Oviadteni inZenjer elektrotehnike stiede prava na “infenjersku
iskaznicu" | "petat”,

4. Oviasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz totke 2. ovoga resenja
duZan je obavijati stvamo | staino. ke

5. Ovl‘asteni [f\t&njer elektrotehnike duZan je pladati Hrvalsko; komos
arh:teka_ta i infenjera u graditeljstvu Glanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela Komore i Razreda.
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Investitor: 2| \
Gradevina: RECIKLAZNO DVORISTE
Lokacija: Velika Ludina, Zagrebacka bb
Oznaka projekta: ZOP: 0054/2016

2
ObrazloZenje

Kajganié Steven, dipling.el, podnio je Zahljev za upis v Imenik
oviaitenth inZenjera elsktrotehnike.

Qdbor za upise razreda inZenjera elekirotehnike proveo j@ na sjednici
odrzangj 15.07.2003. godine postupak u povodu dostavijenog Zahtieva, te je
temefiem dlanka 24. stavka 2, i élanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i indenjera u graditelielvu ("Narpdne navine”™, tr. 4748), a u svezi &
lankom 5. stavkom 4, | Elankom 25. Statuta Hrvatske Komore arhitekata § inZenjera u
graditelistvy ("Narodne nowine™, br. 40/89 | 112/99), donio Qdluku o upisu
imenovanog u Imenik oviadtenih inZenjera elekirotehnike, Predmetna Odiuka
zas!avl;fena je strulnof sluZbi Komore na dovrSatak postupka | na potpis predsiedniku

omore.

Oviagteni intenjer elekizotehnike moZe obavijali poslove projektiranja
¥ili struénog nadzora u samostainom uredu il u projektantskom drsgivu, odnosne U
diugo) pravnoj osobi registrirano} za paslove projektiranja ifli struénog nadzora.

Owvladteni indenjer eleldrotehnike duZan je poslove projektisanja il
struénog nadzora obaviiati stvamg i stalno sukiadno Hanku 25. stavka 2. Zakona o
gradn]i "Marodne noving®, b, 52/88),

Upisom u Imenik oviadtenih indenjera elekirotehnike imehovani je
siekao pravo na "pedat’ I "inZenjersky iskaznici" koje mu izdeje Hrvatska komors
arhitekata | infenjera u graditelisivy,

Ma temelju &Elanka 141, stavka 1. todke 1. Zakona o opdem upravnom
postupku ("Narodne novine”, br. 53/91), predmet je rijefen po skratenom postupku

Pouks o pravnom ifieku

Protiv ovog Riedenja Zalba nile dopultena, ali se moZe pokrenuli
upravni spor podnodenjem tuthe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog RjeSenja.

A
¥ig, dipling.el

Dostayiti: ki

1 Stevan Kajgani¢, 44320 KUTINA, A B. Simita 2
2. U Zbirkuy isprava Komore
3. Pismohrana Komaore

Valsil d.o.o Kutina OIB 77244596076, tei-fax 044/682-661 e-mail: valsil@valsil.hr

Projektant elektroinstalacija: Stevan Kajgani¢ dipl. ing. el.
Opéina Velika Ludina, Velika Ludina, Svetog Mihaela 37
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PROJEKTNI ZADATAK

Projektirati elektricnu instalaciju rasvjete i prikljucnica.

Projektirati telefonsku instalaciju.

Projektirati gromobransku instalaciju.

Projektirati zastitno uzemljenje.

Sistem zastite od previsokog napona dodira izvesti sa zastitnim uredajem
diferencijalne struje.

Kod projektiranja koristiti se vaze¢im standardima i propisima, te pravilima
struke.

Projekt izvesti sukladno odredbama Prethodne -elektroenergetske
suglasnosti — u prilogu.

U Popovadi, svibanj 2016.

Glavni projektant:

z .::-«9/\

Kresimir Korak, d.i.a.

=% KRESIMIR
dlpl.ing.arh.
L3 OVLASTEN

#5211
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OPERATOR
|
VA H E Piitsos
ELEKTRA KRIZ
10314 KR12, TRG SV. KRIZA 7
OPCINA VELIKA LUDINA
SVETOG MIMAELA 37
44316 VELIKA LUDINA
NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:

Ur. broj; 400700101/2629/16MS
Datum: 18.03.2015.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi Qpdih uvieta za opskrbu elektriénom energijom (NN br, 14/06) na temelju Fravilnika
o naknadl za prikljugenje na elekiroenergetsku mre2u | za povedanje prikljugne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mreznim
pravilima slekiroenergeiskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribuclskoy sustava d.o.0, ELEKTRA KRIZ, OIB:
46830600761 (u dalinjem teksiu HEP-ODS) donosi;

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 400700-150280-0011
koja se izdaje Kupeu
OPCINA VELIKA LUDINA, VELIKA LUDINA, SVETOG MIHAELA 37, OIB: 02359032019
radi sagledavanja moguénosti prikljudenja za gradevinu

( vrsta objekta: posiovni, Reciklazno dvoriste, )

na lakaciji (adresa, broj katastarske Zestice | katastarska optina)

VELIKA LUDINA, GOSFODARSKA ULICA BB, k.&.br. 407/5, k.o. Vidrenjak
uz sliedece uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKAGLIU GRAIEVINE
Il. STVARANJE TEHNIGKIH UVJETA U MREZ!

lli. TEHNIEKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto prikljuenja gradevine na mrezu: MRNN Vellka Luding 4 - Mlin, stup braj 3
2. Napajanja iz TS: Velika Ludina 4 - Miin
izvod; Kriz

- Napon prikljucka; 0.40 kV
4. Opis izvedhe prikijutka kupca: NN - podzemni

kabelom XP0Q-A 4x25 mm2
. Prikljuéna snaga; 22,08 kW
. Faktor snage (cos fl): od 0,95 induktivpo do 1
- Predvidiva godiSnja potro3nfa elekiriéne energije (kWh/gad):  po potrebi
. Nadin korlStenja snage | snergije:  kontinuirano
. Predvidivo vrileme prikljutenja: tjiekom 2015,
10. Procijenjeno vrijems reslizaclje uvjeta u NN mra3i;
11. Mjesto pradaje elektriéne energlle:  OMM smjesteno u SKPMO objekta smjesten uz u'az u parcelu
12. Zagllv od indirektnog dodira izvesti:  sistemom TN-C-S Uz ugradnju 25 skiopke

4]

0 W~ oM <

uz obvazatnu izvedbu temelinog uzemljivaéa i glavnog izjisdnagenja potencijala.

13. Vrijednost faktora ukupnog hamonlijskog izobtiZenja (THD}) napona uzrokovanog priktjuéenjem kupca na mjestu
preuzimanje moZe iznositi najvize: 25%

14, Nacin mjeren]a, kategonra potroinje i mjerna oprema ze mjerenje potronje slekiriéne ensrgije:

Rbr] iira M Naziv Snaga |Broj| = Kalegorija Brojile Ostalo .
| (ew)  jfeza:  potrodnfe — |
1 5017774  RecikiaZno dvorl&ta 22,08 3 'NN-poduzetniive brejilo red. ener. 2far. 3 fazno - OSO 3x32 A
elektronitko

. 080-ograniZavalo strulneg opunénn]'a",_SMT-atwnl mjm mfbmmn, NMT-naponski mjeml transformatorl
15. Mjernu opremu za mijerenje potro&nje Instalirati prama tehniékim uvietima za obradunsko mjarno mjesto.

400700-150280-0011 CLAY HEP GRUPE Stanica 1 /2
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16. Mjami ormar s mjernom opremorn treba ugraditi na pristupaéno mjssto, take da se svi radoyl | ofitanja brajila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s viSe mjemih mjesta koja nisu gruplrana, treba instalaciju pripremiti z3
lokalno povezivanje brojila i daljinsko ogltavanie.

17. Instalaclje i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani | lzveden! prema zahtievima utvrdenim MreZnim pravillms,
kzo i prema tehnitkim preporukama | normama kaje se temelje na nagslima odredivanja negativnog povratnog djeiovanja na
mreZu (primjerice: amisija viih harmonijskin komponanti, filker, nesimetrije | sli&ne), a sukladno Opgim uvjatima za opskrbu
elekiritnom energijom.

18, Ako Kupac koristi agregat koji se ukljudule u slutaju prekida nepajanja elektrinom energijpm iz mreZe duZan je u skiadu s
tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavnl razdjelni ommar ugradili rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elekirignih Instalaciia napeojenih pomodu vredaja zs neprekidno napajanje Il agregata od niskonaponske disiribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-QDS u slugaju potrebe radova, a u cilju osiguranja za3fite od
pavratnog napona.

19. Ukoliko postojeéi Kupae lzvodl radove na svojoj instalaciji zbog kojih traba skinutl plombe s mjetne opreme obvezan je od
HEP-QDS-8 zatraZiti dopusnicu za rad na cbradenskom mjemom miestu.

V. EKONOMEKA UVJET

1. Kupac je duZan s HEP-ODS-om zakjjugltl ugovor o prikljuenju u kojem dée se urediti uvieti prikfjudenia na dlstribucijsku
mrezy, t& odredlt] 1znos neknade za prikijuSenje i dinsmika placanja.

2. U slugaju keda je za prikljugenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnitke uvjete u SN ili VN mreZf ugovome strane
zakljucuju i predugovor o priklugenju kojlm se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreZ! | prikljutka za
prikijutenje gradevine do ukljuéivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljuen|u sklapa se termeljem ove PEES i zahtjeva
Kupea.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elekiroenargelske suglasnostl, Kupac ne moZe ostvarit! prikljudak na elektroenergeiski sustav
HEP-ODS-a. Za prikljucenje Kupac fe duZan podnijell zahtjev za lzdavanje EES | priklju¢enje i zakljuZlti ugover o opskral i
ugovor o KoriStenju mreZe.

2. Prajektna dokumentacie elekiriéne Instalaclje predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vafeélm propisima i
nornama | ovom prethodnom elektroanargatskom supglasnoScu. Preporuta se da se havedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usugladavanja projekta prikijutka s projekiom gradevine. lzvodenje slektrgnlh Instalacila Kupac Je
duZan povjeriti pravnoj ili fizitko] oscbl reglstrirano] za obavljanfe elektrolnstalaterske djslatnosti.

3. Ova prethodna elaklrosnergetska suglasnost vazi dvije godine od dana Izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,
sko =8 u tam vremenu ne zakljudl ugavor o prikljudenju, ne izvrSe obveza iz ugovora o prikijuéenju | ne podnese zshtiev za
izdavanje olektroenergetske suglasnosti i za prikljusanje,

4. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnost koji je podnesen prije isteka roka vazenja,
rok vaZenjs prethodne elekiroenergetske suglasnostt moZe se produZitl za jo¥ dvije godine.

V1. UPUTA O PRAVNOM LLJEKL):

Protiv ove PEES podnositel] zahfjeva moze u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-L, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operalor distribucijskog sustava d.c.0. , ELEKTRA KRIZ, KRIZ, TRG SV. KRIZA 7 pisanim putem
neposredno ili podtom. Za Zalbu se plaéa upravna pristolba v lznosu od 50,00 kn prema Tarfnom broju.3. Zakena o
upravmim pristojoama (NN 8/96, 77/96, 131/87, 68/98, 66/99; 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05 | 129/086).

Obradio: SILETIC MARLJO Za HEP-0D8&
Dostavitl: N e. M“’t _
1. Kupac [ mr. se. Dubravko Balagko

2. Odje] za razvo] | pristup mred!
3. Pismohrana

e

~
pia
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Stevan Kajganic, dipl. ing. el. — ovlasteni projektant
(Valsil d.o.o0., Kutina, Dubrovacka 2)

Upisan u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 1909.
Klasa: UP/I-310-34/03-01/1909

Ur.Broj: 314-05-03-1

Zagreb, 16. srpnja 2003.

Zajednitka oznaka projekta: 0054/2016

IZJAVA

Ovaj projekt je uskladen sa:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o normizaciji (NN 163/03)

Zakon o zaétiti na radu - (NN (NN 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08., 116/08. i 75/09}))
Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/2003)

Pravilnik o tehniGkim normativima za elektriéne instalacije niskog napona (Sl. I. SFRJ 053/1988)
- Temeljni propis: Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao republicki zakon (NN 053/1991)Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehni¢kim
normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (NN 005/2002)

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektri¢ne energije (NN 009/87)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriénom energijom (NN 116/2010)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elekfriciteta (SI. |. SFRJ 062/1973)
Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom
i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 151/2005, 061/2007)

Pravilnik o tehni¢kim i mijeritelijskim zahtjevima za ovla$civanje servisa za pripremu mijerila
vremena za periodiéno registriranje srednje vrijednosti vr8ne elekiriCne snage za ovjeravanje
(NN 154/2004)

Tehnickim propisom za niskonaponske elektriéne instalacije (NN RH br. 5/2010.)

Tehnicka svojstva i proizvodi za elektri¢ne instalacije (NN RH 05/2010.)

Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10.)
Projektiranje elektri¢nih instalacija (NN RH 05/2010.)

Izvodenje i uporabljivost elektri¢ne instalacije (NN RH 05/2010.)

Odrzavanje elektri¢ne instalacije (NN RH 05/2010.)

Ispitivanje elektricnih instalacija (NN RH 05/2010.)
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Norme sa tehni¢kim zahtjevima za elektri¢ne instalacije:

HRN HD 60364-1: 2008 — Niskonaponske elekiricne instalacije — 1. dio: Osnovna nadela,
odredivanje op¢ih znadajka, definicije (IEC 60364-1: 2005, MOD = preina¢ena; (HD 60364-1:
2008)

HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektriéne instalacije — 4 — 41. dio: Sigurnosna
zastita — Zastita od elektriénog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD; HD 60364-4-41: 2007)

HRN HD 384.4.42 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita -42.
poglavlje: Zastita od toplinskih uéinaka (IEC 60364-4-42: 1980, MOD; HD 384.4.42 S1:
1985+A1: 1992+A2: 1994)

HRN HD 384.4.43 S2: 2002 — Elektrine instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 43.
poglavlje: Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43: 1977 +am1: 1997, MOD; HD 384.4.43 S2: 2001)

HRN HD 384.4.442 S1: 1999 — Elektriéne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 44.
poglavlje: Prenaponska zastita — 442. odjeljak: Zastita niskonaponskih instalacija od zemljospoja
u visokonaponskim mrezama (HD 384.4.442 S1: 1997)

HRN HD 60364-4-443: 2007 — Elektriéne instalacije zgrada — 4 — 44. dio: Sigurnosna za$tita—
Zastita od naponskih i elektromagnetskih smetnja — 443. totka: Prenaponska zaStita od
atmosferskih i sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44: 2001/am1: 2003 MOD; HD 60364-4-443:
2006)

HRN R064-004: 2003 — Elektricne instalacije zgrada — Zastita od elektromagnetskih smetnji
(EMI) u instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999)

HRN HD 384.4.45 S1: 1999 — Elekiriéne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 45.
poglavlje: Podnaponska zastita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45 S1: 1989)

HRN HD 384.4.46 S1: 2002 — Elektriéne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 46.
poglavlje: Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981, MOD; HD 384.4.46 S2: 2001)

HRN HD 384.4.482 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 48.
poglavije: Odabir zatitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima — 482. odjeljak: Zastita od poZara
gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj (HD 384.4.482 S1: 1997+corr.: 1997-07)

HRN HD 60364-5-51: 20XX — Elektriéne instalacije zgrada — 5-51. dio: Odabir i ugradba
elektriéne opreme — ZajedniGka (opca) pravila (IEC 60364-5-51: 2005, MOD; HD 60364-5-51:
2009)

HRN HD 384.5.52 S1: 1999 — Elekiriéne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme — 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5-52:
1993,MOD; HD 384.5.52 S1: 1995+A1: 1998+corr.: 1998-09)

HRN HD 384.5.523 S2: 2002 — Elekiriéne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elekiricne
opreme — 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (vodova i kabela) — 523. odjeljak: Trajno podnosive
struje (IEC 60364-5-523: 1999; HD 384.5.523 S2: 2001)

HRN IEC 60364-5-53: 1999 — Elektriéne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektri€ne
opreme — 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji (IEC 60364-5-53: 1994 +corr.1996)
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¢ HRN HD 60364-5-534: 2008 — Niskonaponske elektricne instalacije — 5 — 53. dio: Odabir i
ugradba elektricne opreme — Odvajanje, sklapanje i upravijanje — 534. tocka: Prenaponske
zastitne naprave (IEC 60364-5-534: 2001/ am1: 2002 (tocka 534.), MOD; HD 60364-5-534:
2008)

¢ HRN HD 384.5.537 S2: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektriéne
opreme — 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji — 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i
sklapanje (IEC 60364-5-537: 1981, +am1: 1989,MOD; HD 384.5.537 S2: 1998)

e HRN HD 60364-5-54: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 5-54. dio: Odabir i ugradba
elektriéne opreme — Uzemljenje i zastitni vodi¢i — (IEC 60364-5-54: 2002 MOD;HD 60364-5-54:
2007)

e HRN HD 384.5.551 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme — 55. poglavlje — Druga oprema — 551. odjeljak: Niskonaponski elektri¢ni izvori (IEC
60364-5-551: 1994; HD 384.5.551 S1: 1997)

¢ HRN HD 60364-7-715: 2007 — ElekiriCne instalacije zgrada — 7.-715. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Instalacije rasvjete malog napona (IEC 60364-7-715: 1999, MOD; HD
60364-7-715: 2005)

¢ HRN HD 60364-7-717: 2007 — Elektricne instalacije zgrada — 7.-717. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Pokretne i prevozive jedinice (IEC 60364-7-717: 2001 MOD; HD 60364-
7-717: 2004)

o HRN HD 60364-7-729: 20XX — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-729. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — Prolazi za pogon i odrZavanje (I[EC 60364-7-729:
2007,MOD;HD 60364-7-729: 2009)

e HRN R064-003: 1999 — Uputa za odredivanje presjeka vodi¢a i odabir zastitnih naprava (R064-
003; 1998)

e HRN HD 308 S2: 2002 — Prepoznavanje Zila u kabelima i gipkim priklju€nim vodovima (HD 308
S2: 2001)

e HRN HD 193 S2: 2001— Naponska podrucja za elektriéne instalacije zgrada (IEC 60449: 1973, +
am1: 1979; HD 193 S2: 1982)

e HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 — Zastita od elektricnog udara — Zajednic¢ka glediSta na
instalaciju i opremu (IEC 61140: 2001+am1: 2004 MOD, EN 61140: 2002+A1: 2006)
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Ostale norme:

HRN HD 472 S1: 1998 + Ispr.1: 2008 — Nazivni naponi za niskonaponske javne elekirine
opskrbne sustave (mreze) (IEC 60038: 1983 MOD, HD 472 S1: 1988 + A1: 1995+AC: 2002)

HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 — Stupnjevi zastite osigurani kudistima (IP kod) (IEC 60529:
1989+am1: 1999; EN 60529: 1991+corr 1: 1993+A1: 2000)

HRN EN 50310: 2008 — Primjena mjera za izjednacivanje potencijala i uzemljenje u zgradama s
opremom informacijske tehnike (EN 50310: 2006)

HRN EN 50174-1: 2008 — Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja — 1. dio: Specifikacija
instalacije i osiguranje kakvoc¢e (EN 50174-1: 2008)

HRN EN 50174-2: 2008 — Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — 2. dio: Planiranje
instalacije i praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2008)

HRN EN 50174-3: 2008 — Informacijska tehnika — Instalacija kabliranja — 3. dio: Planiranje
instalacije i praksa izvan zgrada (EN 50174-3: 2003)

U Popovaéi, 02.5. 2016.

GLAVNI PROJEKTANT: OVLASTENI PROJEKTANT:
Kresityir Korak, d.ika. Stevan Kajgani, dipl.ing.el.
£ ’

STEVAN KAJGANIC
dipling.el,

E1909 STENI INZENJER
- EKTROTEHNIKE
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TEHNICKE ZASTITNE MJERE:

ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM

Zastita od direktnog dodira izvedena je postavljanjem kabela izvan dohvata ruke i
uvladenjem u cijevi. Glavni vodovi izvode se odgovarajuéim kabelima uvucenim u cijevi,
te su na taj nadin dvostruko izolirani. Razvodni ormari su izvedeni u za$titi dvostruke
izolacije, a pristup dijelovima pod naponom nije omoguéen bez uporabe posebnog
alata. Elektricna instalacija izvedena je izoliranim vodiéima uvuéenim u cijevi i
polozenim podzbukno.

ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom elektriénih uredaja koji se
prikljuduju na elektriénu instalaciju, izvodi se za$titnim uredajem diferencijalne struje

40/0,3 A.

ZASTITNE MJERE OD POZARA

Mijere zastite od pozara izvode se uporabom vodi¢a sa samogasivom izolacijom,
zatvorenih razvodnih ormara ili ormara izradenih od samogasive izolacije. Spajanje
vodi6a vr$i se samo u razvodnim kutijama i razvodnim ormarima.

Osiguradi i zatitni uredaj diferencijalne struje u razvodnim ormarima su propisanih
vrijednosti tako da isklju¢uju napon prije pojave mogucnosti izazixanja pozara.

A\ <0

Mjere zastite od nadstruja izvedene su odgovarajuéim osigura¢ima u strujnim
krugovima. Osiguraéi su izabrani tako da vrijeme reagiranja bude manje od vremena
trajanja kratkog spoja ili nadstruje koja moze izazvati ostecenje vodica ili izolacije.

ZASTITNE MJERE OD NADSTRUJE

Projektant:
Stevan Kajgani¢ dipl.ing.el.

STEVAN KAJGANIC
dipl.ing.el,

El OVLASTEN! INZENJER
- ELEKTROTEHNI
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INVESTITOR: Op¢ina Velika Ludina

ZGRADA: Reciklazno dvoriste
LOKACIJA: Velika Ludina, Zagrebacka bb, k.¢.br. 407/5, k.o. Vidrenjak
Vrsta projekta: glavni projekt

Temeljem €lanka 25. Zakona o zastiti od pozara (NN broj 92/10), te odredbi
Pravilnika o zastiti od pozara daje se sljedeca:

ISPRAVA br. 0054/2016
O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA \ \ ——
kojom se potvrduje da su tehniCka rjeSenja u projektu: _. n \ .I'\;.f
* izradena u skladu s propisima i pravilima zastite od pozara, te da proje_i:t sadrZi |
potrebna tehnicka rjeSenja za otklanjanje svih opasnosti od izbijanja poZara koje

proizlaze iz procesa rada tijekom gradnje i uporabe gradevine

* U zasebnom poglavlju projekta dat je prikaz svih tehniCkih rjeSenja za primjenu pravila
zastite od pozara.

Popovaca, 02.05. 2016.

Projektant:

Stevan Kajgani¢ d.i.e.

STEVAN KAJGANI¢
dipling.el,

E1909 OVLASTENI INZENJER
« ELEKTROTEHNIKE

- )
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PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA:

e Na osnovu 6él. 14 st 2. 2. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) daje se prikaz
mjera zastite od pozara.

1. lzvesti instalaciju totno prema projektu, a detalje koji nisu definirani tehniCkim
opisom izvesti prema vazec¢im tehnickim propisima, a u dogovoru s projektantom
navedenih instalacija i nadzornim inZenjerom.

2. Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je prema Pravilniku o
tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona ( Sl. list 53/88 i NN
5/02) i normama HRN N. AT. 070 i HRN —NB2. 741, tako da su svi neizolirani
dijelovi elektri¢ne instalacije i opreme koji mogu biti pod naponom smjesteni u
razvodne ormare odnosno razvodne kutije odgovarajuce elektricne i mehanicke
zastite ( IP zastita) gdje u normalnim uvjetima neée biti dostupna. Takoder ¢e se
sva spajanja i razdvajanja izvesti u razvodnim kutijama i razvodnom ormaru. Na
vratima razvodnog ormara je naljepnica sa oznakom VISOKI NAPON

3. Zastita od indirektnog djelovanja pod naponom napajanja izvedena je TN-C-S
sustavom, a zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom elektri¢ne
instalacije rasvjete i priklju¢nica izvedena je zastitnim uredajem diferencijalne
struje, prema pravilniku o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog
napona ( Sl. list 53/88 i NN 5/202) i normi HRN N.B2.730 | HRN N.B2.741

4. Zastita od toplinskog djelovanja elektricne opreme je izvedena postavljanjem
kabela i opreme na nezapaljive dijelove gradevine, odnosno udaljavanjem od
zapaljivih dijelova, prema normi HRN N.B2.742

5. Zastita od struje kratkog spoja i preoptereéenja izvedena je osiguracima
propisanih veli¢ina zavisno od presjeka vodova pojedinih strujnih krugova, prema
normi HRN N.B2.743, tako da je sprijeCeno poveéanje temperature vodi¢a iznad
dopustene granice. Presjeci vodi€a su izabrani prema vrSnim snagama, struji
kratkog spoja i padu napona prema normi HRN N.B2.752

6. Uzemljenje je izvedeno pocintanom Zeljeznom trakom 30 x 4 mm prema normi
HRN N.B2 754.

7. lzvrSeno je izjednacenje potencijala svih metalnih masa povezivanjem na
zajednicki uzemljivaé prema normi HRN N.B2. 754 i HRN N. B2. 741

8. Elektricna instalacija se izvodi kabelima tip PPOQY i PPY, prema normi HRN N
C3. 220. polozenim u PK kanale i PNT cijevi, te uvu€enim u samogasive
plasti¢ne cijevi i polozenim podzbukno.

9. Izvodi se i gromobranska instalacija prema tehni¢kim propisima za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama, (NN, 87/08.)

B e
A
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10. Prostor je osvijetljen elektricnom rasvjetom.

11.Prolaz kabela kroz zid ili strop izmedu dva poZarna sektora popunjava se
protupoZzarnom masom PROMAFOAM —C, prema normi DIN 4102

12.Nakon zavr8etka radova treba cjelokupnu instalaciju pregledati, provijeriti

efikasnost zastite i opcu funkcionalnost prema pravilniku o tehni€¢kim normativima
za elektricne instalacije niskog napona ( Sl. list 53/88 i NN 5/02)

—~
\'.

\\ \ M
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INVESTITOR: Opéina Velika Ludina

ZGRADA: Reciklazno dvoriste
LOKACIJA: Velika Ludina, Zagrebacka bb, k.C.br. 407/5, k.o. Vidrenjak
Vrsta projekta: glavni projekt

Temeljem ¢lanka 93. stavka 4. Zakona o zastiti na radu (NN broj 59/96, 94/96, 114/03,
86/08 i 75/09), daje se sljededa:

1ZJAV A br.0054/2016

O PRIMJENI TEHNICKIH RJIESENJA ZASTITE NA RADU

kojom se potvrduje da su tehni€ka rieSenja u projektu:

« jzradena u skladu s propisima i pravilima zastite na radu, te da projekt sadrzi potrebna
tehnicka rjeSenja za otklanjanje svih opasnosti koje proizlaze iz procesa rada tijekom
gradnje i uporabe gradevine

+ u zasebnom poglavlju projekta dat je prikaz svih tehnickih rieSenja za primjenu pravila

zastite na radu.

Popovacda, 02.05. 2016.

Projektant:
Stevan Kajgani¢ dipl. ing. el

STEVAN KAJGANI
dipl, ing el <

E 1909 OVLASTENI INZENJER uj
ELEKTROTEHNIKE
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ELABORAT ZASTITE NA RADU

Temeljem Clanka 93 stav 2 i 3 Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03,
100/04, 86/08 i 75/09) daje se sljededi elaborat zastite na radu.

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovr§enja objekta u cjelini zadovoljila zahtjevima $to ih
utvrduju pravila struke i za8tite na radu, projektant je usvojio sliedeéa tehnicka rieSenja
kojih se tijekom izvodenja i koristenja instalacije mora strogo pridrzavati.

1. Izvesti instalaciju toéno prema Projektu, a detalje koji nisu definirani tehnickim
opisom izvesti prema vazecim tehniCkim propisima, a u dogovoru s projektantom
navedenih instalacija i nadzornim inzenjerom.

2. Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je prema Pravilniku o
tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (Sl list 53/88 i N
5/02 ), tako da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije i opreme koji mogu
biti pod naponom smjesteni u razvodne ormare odnosno razvodne kutije
odgovarajuce elektricne i mehanicke zastite (IP zastita), gdje u normalnim
uvjetima nece biti dostupni. Takoder ¢e se sva spajanja i razdvajanja izvesti u
razvodnim kutijama i razvodnom ormaru. Na vratima razvodnog ormara je
naljepnica s oznakom VISOKI NAPON.

3. Zas8tita od indirektnog izvedena je TN-S sustavom, sa zastitnim uredajem
diferencijalne struje, prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektricne
instalacije niskog napona (SI. list 53/88 i NN 5/02) i normi HRN N.B2.730 i HRN
N.B2.741.

4. Zastita od toplinskog djelovanja elektricne opreme je izvedena postavijanjem
kabela i opreme na nezapaljive dijelove gradevine, odnosno udaljavanjem od
zapaljivih dijelova, prema normi HRN N.B2.742

5. Zastita od struje kratkog spoja i preopterecenja izvedena je osiguracima
propisanih veli€ina zavisno od presjeka vodova pojedinih strujnih krugova, tako
da je sprijeCeno povecéanje temperature vodi€a iznad dopustene granice. Presjeci
vodi€a su izabrani prema vr$nim snagama, struji kratkog spoja i padu napona
prema normi HRN N.B2.752.

6. Uzemljenje je izvedeno kao temeljni uzemljiva¢ pocin¢anom Zeljeznom trakom
30 x 4 mm, prema normi HRN N.B2.754.

7. 1zvrseno je izjednalenje potencijala svih metalnih masa povezivanjem na
zajednicki uzemljiva¢ prema normi HRN N. B2.754 i HRN N. B2.741.

8. Nakon zavrSetka radova treba cjelokupnu instalaciju pregledati, provijeriti
efikasnost zastite i opéu funkcionalnost prema Pravilniku o tehnickim
normativima za instalacije niskog napona (SI. list 53/88 i NN 5/02)
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prema odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) donosi se sljedeéi program

kontrole i osiguranja kvalitete.

1.

Svi materijali i oprema specificirani u projektu u skladu su s vaZeéim tehnickim
propisima i normama.

lzvodaC je duzan izvesti radove u skladu s projektnom dokumentacijom
pridrzavajucéi se propisa i normi

Po zavrSetku radova izvoda¢ je duzan izvrsiti funkcionalna i sigurnosna
ispitivanja, te zajedno sa predstavnikom investitora i nadzornim inZenjerom
zapisnicki utvrditi izvedeno stanje.

lzvoda¢ je duzan predati investitoru certifikate o ispitivanju kvalitete za sve
uredaje za koje to zahtjeva propis i atestnu dokumentaciju o ispitivanju
instalacije.

Investitor je duZan €uvati projektnu dokumentaciju, certifikate i ateste za vrijeme
dok predmetni objekt postoji.

Izvodaé je duzan investitoru dostaviti sliedece mjerne protokole i ateste:

izjava o vizualnom pregledu

izjava o funkcionalnom ispitivanju

protokol o mjerenju otpora izolacije

protokol o ispitivanju zastite od indirektnog dodira dijelova pod naponom
ispitivanje vodic¢a za izjednacenje potencijala

protokol o mjerenju otpora zastitnog uzemljenja

ispitivanje zastite od kratkog spoja i preoptere¢enja

Projektant:
Stevan Kajganié¢ dipl.ing.el.

STEVAN KAIGANIC
dipling.el.

E1909 ,OVLASTENI INZENJER
3 ELEKTROTEMNIKE
- J
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NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) donosi se slijede¢i nacin zbrinjavanja
gradevinskog otpada.

1. Sav gradevinski otpad (cigla, beton, pijesak, gips) i sli¢no deponira se na za to
predvideno mjesto na gradiliStu, te se po zavrSetku radova na izvodenju instalacija

odvozi na otpad.

2. lzvodac je duzan otpadni elektromaterijal (vodici, kabeli, cijevi i slitno) deponirati
na za to odredeno mjesto na gradiliStu, a nakon zavr3etka radova odvesti na za taj

materijal predvideno odlagaliste otpada.

Projektant:
Stevan Kajgani¢ dipl.ing.el.

STEVAN KAJGANIC
dipling.el,

E 1509 : STENI INZENJER
o KTROTEHNIKE
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PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Prema odredbama Zakonu o gradnji (NN 153/13) donosi se sljedeéa procjena troskova
gradenja:

Predvideni troskovi gradenja elektricnih instalacija, cca 50.000,00 kn.

U cijenu nije ukljucen PDV.

Projektant:
Stevan Kajganic¢ dipl.ing.el.

STEVAN KAJGANIC
dipling.el,

E1909 PVLASTENI INZENJER

% PHEKTROTEHNIKE
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TEHNICKI OPIS

RAZLIKA U ODNOSU NA GLAVNI PROJEKT NA TEMELJU KOJEG JE ISHODENA
GRADEVINSKA DOZVOLA

GRADEVINSKA DOZVOLA

REPUBLIKA HRVATSKA

Sisacko moslavacka zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo
Ispostava Popovaca

Klasa: UP/I-361-03/15-01/000020

Ur. broj: 2176/01-12-2/2-15-0009

Popovaca, 19.05.2015.

Pravomoéno od 19.6.2015.

Do izmjena je doslo jer za potrebe reciklaznog dvorista nije potrebna kolna
vaga ( 50 t ), ve¢ je dovoljna mobilna vaga (3 t).

Nije potreban ni plato za pranje vozila.

Kao ni kontejneri i pumpe koji su bili odredeni projektom.

Samim time doslo je i do izmjena u projektantskom troskovniku, iz kojeg je
izbacena kolna vaga, plato za pranje vozila, pojedini kontejneri i crpna pumpa.

Izmjenjen je i raspored asfaltiranih i betoniranih povrsSina te su smanjene
njihove povrsine. A povecala se zelena povrsina.

Ali to nije imalo utjecaja na ovaj projekt.

PRIKLJUCAK

Prikjuéak na NNM c¢e se izvesti kao trofazni priklju¢ak limitirane snage
22,08 kW. Za mogucnost podzemnog prikljuka postavlija se SKPMO. PVC cijev
promjera 110 mm postavlja se od TS do SKPMO i u cijev se uvaci kabel XP0OO-A 4x25
mm? Koljena se izvode u blagom luku sa 2 koljena pod 45 °. Cijev se polaze u rov
dubine 80 cm na sloj pijeska, te se zatrpava pijeskom 10 cm, a nakon toga rahlom
zemljom. Na dubini 40 cm postavlja se traka za upozorenje ENERGETSKI KABEL.

Mjesto prikljucenja gradevine na NNM je NN razvod u TS 10/0,4 kV ,Velika Ludina
4 - Mlin“, stup broj 3. Mjesto predaje elektriche energije je mjerno mjesto u
SKPMO-u. Od SKPMO do samostojeceg razvodnog ormarica GRO glavni vod se
izvodi u zastitnoj plastiénoj samogasivoj cijevi vodi¢éima 4x16 mm?2 Napon
priklju¢ka je 400/230 V. Dozvoljeno vrSno optereéenje prikljucka je 22,08 kW.
Prikljucak na NNM izvodi HEP.
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SAMOSTOJECI KUGNI PRIKLJUCGNO MJERNI ORMAR: SKPMO

Ormar SKPMO se ugraduje na rubu parcele. Ormar je opremljen sa brojilom
radne energije, 2 tar., 3 fazno — elektroni¢ko i osiguradima NVOO / 3x50 A, i 6 A za
uklopni sat te rednim stezaljkama za neutralni i zastitni vodi¢. Sva ugradena oprema
treba biti za prekidnu mo¢ 10 KA.

GLAVNI VOD

Unutamiji prikljucak se izvodi vodi¢ima P/F 4x16 mm?, koji se uvlaci u rebrastu,
samogasivu, savitljivu, plasti¢nu, cijev ERC 40 mm. Glavni vod se vodi od SKPMO do
razvodnog ormara GRO smjestenog neposredno jedan uz drugi.

RAZVODNI ORMAR GRO

Razvodni ormar GRO je plastiéni smjesten UZ SKPMO. Opremljen je prema
shemi razvoda. U razvodni ormar GRO ugraduje se zastitna strujna sklopka 40/0,3 A te
automatski osiguraci za odvode. Limitator 3x32 A s mogué¢no8¢u plombiranja ugraduje
se u takoder u razvodni ormar GRO. Sva oprema treba biti za prekidnu mo¢ 10 kA.

Iz razvodnog ormara GRO napaja se:

- Razvodni ormar RO, u zgradi za osoblje,
- Ostala trosila, U1 i U2, kao $to je prikazano na planu napajanja,
- Vanjska rasvjeta — kao sto je prikazano na planu napajanja

RAZVODNI ORMAR RO

Razvodni ormar RO je smjesten u zgradi za osoblje i opremljen je prema shemi.

ELEKTRICNE INSTALACIJE

Elektricna instalacija se izvodi kabelima PPY, uvuéenim u plasti¢ne samogasive
cijevi ERC 20 mm i poloZenim podzbukno. Svi kabeli moraju imati Zuto zeleni vodic. Pri
polaganju kablova treba paziti da kabeli ne prelaze dimnjake niti da se vode po njima.
Minimalni razmak treba biti 20 cm. Sklopke i prikljuénice su smjesStene prema shemi
instalacije. Prikljuénice moraju imati zastitne kontakte za uzemljenje.. Sva spajanja vrse
se u razvodnim kutijama ili u razvodnim ormarima. Priklju¢nice i sklopke su od
samogasivog izolacijskog materijala. VodiCi za rasvjetu su 1,5 mm 2, a za prikljunice
2,5 mm 2. Sklopke se postavljaju na visinu od 1,2 m, a prikljuénice na visinu 0,4 m. U
sluéaju da se kabeli polazu u sendvicu obloga zidova, gips kartonskih ploca, krova ili
slicno uvlade se u metalne savitljive cijevi promjera 20 mm. )

e

L
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RASVJETA

Unutarnja rasvjeta se izvodi svjetiljikama FC koje se napajaju iz razvodnog
ormara RO, smjestenog u zgradi.

Vanjska rasvjeta se izvodi svjetijkama sa LED sijalicama na rasvjetnim
stupovima visine 5,0 m koje se napajaju iz razvodnog ormara GRO, smjestenog pored
SKPMO uz rub parcele.

PROLAZ KABELA KROZ ZIDOVE | STROPOVE IZMEBU DVA POZARNA SEKTORA

Proboji zidova i stropova za prolaz kabela izmedu dva pozarna sektora
popunjavaju se protupoZzarnom masom kao PROMAFOAM-C, te se nakon toga vrsi
klasi¢na obrada zidova.

UZEMLJENJE

Uzemljenje se izvodi pocin€anom, zeljeznom trakom 30 x 4 mm. Traka se polaze
u temelj gradevine na sloj mrSavog betona, u okomitom polozaju. Krajevi trake se
spajaju kriznom spojnicom ili varenjem i Cine zatvoreni prsten. Mjesto spajanja ili
varenja premazuje se vru¢im bitumenom kao zastita od korozije. Armatura temelja se
spaja s trakom pomocu kriznih spojnica ili zavarivanjem na $to viSe mjesta a najmanje
svakih 2 m. Traka se postavlja na drzage trake napravljene od pocinéane trake 25 x 4
mm zabijene u zemlju na medusobnom razmaku 2 m. Traka se ubetonira u sloj
mrSavog betona 100 mm, te se tek onda pristupa daljnjem betoniranju. Beton oko trake
mora biti dobro nabijen, bez zraénih mjehura. Traku koja izlazi iz betona prema GKIP
treba premazati vruéim bitumenom. Spoj temeljnog uzemljivata sa celiCnom
konstrukcijom izvesti ¢e se sa konzolom zavarenom na Celi¢nu konstrukciju.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Izjiednadenje potencijala se izvodi vodiCem P/F 10 mm? Zuto zelene boje od
glavne kutije za izjednacenje potencijala GKIP do razvodnog ormara RO i dalje do kutije
za izjednacCenje potencijala KIP 6 mm?2. Svi metalni dijelovi objekta moraju biti
medusobno spojeni na kratkospojnik u KIP, vodi¢ima presjeka P/F 4 mm 2.
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INSTALACIJE GROMOBRANA

Temeljni uzemljivag, traku FeZn 40x4, poloZiti na dno temeljnih stopa i spojiti
varenjem na svaka 2 do 3 m na betonsko Zeljezo te izvesti do mjernih mjesta.
Za gromobransku instalaciju predvidena je pocin¢ana traka FeZn 25x3.

Projektant:
Stevan Kajgani¢ dipl.ing.el.

STEVAN KAJGANI¢
dipling.el,
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PRORACUN
VANJSKA RASVJETA
Objekt
Prostor
Braj projekta i
Datum 1 27.01.2015

Podaci o svjetiljci
grah, LSL 30 (LSL-30-01-A-00-052-AA-LS-42-048-NO)

Stranica s podacima

Proizvoda&: grah

LSL-30-01-A-00-052-AA-L5-42-048-NO LSL 30

Pedaci o svjetiljci Opremljeno zaruljama

Svjetl, iskoristivost svjetilike : 100% Broj 01
Efikasnost svjetiljki : 108.58 ImvW Opis : LED-Modul
Klasifikaciia . A0 100.0% 10.0% Boja ;

CIE Flux Codes : 458298 100 100 Svjetlosni tok : 62121Im
UGR 4H 8H {20%, 50%, 70%)

C0/C90 t 343/14.8

Predspojna naprava i

Ukupna snaga sistema 48 W

DuZina ¢ 430 mm

Sirina : 310 mm

Visina ¢ 135 mm
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Objelt
Prostor
Broj projekta :
Datum » 27,01.2015

Vanjska instalacija 1

Opis, Vanjska instalacija 1
Tlocrt
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Objekt

Prostor

Broj projekta o

Datum : 27.01.2015

Vanjska instalacija 1

Sazetak, Vanjska instalacija 1

Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]

10 15 20 30 50
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjetom
Visina izvora svjetlosti 500m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjellosni tok svih Zarulja 15636 Im
Ukupna snaga 1440 W
Ukupna snaga po povtéini (250.00 m2) 0.58 Wim2 {2.70 Wim2/100ix)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1

Honzontalno

Eavg 21
Emin 5Ix
Emin/Eav (Uo) 0.23
Emin/Emaks (Ud) 0.08
Pozicija 0.00m

Tip Kom. Proizvod

grah

1 3  Tipskaozneka  : LSL-30-01-A-00-052-AA-L5-42-048-NO
Naziv svjetiljke 1 LSL 30
Zarulje : 1 x LED-Modul /5212 1Im
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Obijekt
Prostor
Broj projekta :
Datum : 27.01.2015

Vanjska instalacija 1

Rezultati izraéuna, Vanjska instalacija 1

Tablica, Referentna povrsina 1.1 (E)

[m]
b BRI EEH ] R NDBBNDELTEE ] 2N
37 27 17 9 &6 6 9 17 27 37 37 2t 17 9 6 & 9 17 27 357
3.5 ] 1 1 1 i I ] ] i t i 1 ; 1 1 1 )
55 38 12 8 8 12 22 38 56 5 38 22 12 8 B 12 22 38 55
2% | % S5y R A S T s AR e Sl W T
: [60] 34 19 11 7 7 11 19 34 [60][60] 34 19 11 7 7 11 19 34 [60)
1.5 T T T - r T Tt Tt T T T T T T T T S
05 HBRIOO] RRIHUBR]IEOEO] 2
5 10 15 20 25 30 35 40 45 (m)
Rasvijetljenost [Ix]
Visina referentne povriine 10.00 m
Sradnja rasvijetljenost Esr 121 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 15 1x
Maksimalna rasvijetlienost Emax : 60 Ix
Jednolikost Uo Emin/Esr :1:4.28 (0.23)

Jednolikost Ud EminfEmax  :1:12.05 (0.08)




Valsil _d.o.o Kutina OIB 77244596076, tel-fax 044/682-661 e-mail: valsil@uvalsil.hr
Projektant elektroinstalacija: Stevan Kajganié dipl. ing. el.

WX

Investitor: Opcina Velika Ludina, Velika Ludina, Svetog Mihaela 37
Gradevina: RECIKLAZNO DVORISTE
Lokacija: Velika Ludina, Zagrebacka bb

Oznaka projekta: ZOP: 0054/2016

stranica 40/ 45

VRSNA SNAGA

Vrsna snaga 22080 W

Instalirana snaga 29440 W

Faktor istodobnosti 0,75

OTPOR VODOVA

pociaci o vodu duljina voda |presjek voda| radni otpor voda |jalov ofpor voda
| Ukm (mm)2 O/km 0 /km

vod od TS do SKPMOIGRO 0.02 50 1.91 0.00

yod od GRO do RO 0.05 25 1.2 0.00

vod od RO do prikjunica 0.019 25 7.4 0.1

vod od RO do rasviete 0.017 1.5 121 0.1

R otpormreie (Qkm) 0.01

X jalovi otpor mreze (O¥km) 0.1

ZRACUN :

R otpor veda prikljuénicau Q 048798

R otpor voda rasvjete u Q 0,6178

X otpor voda prikijuénica u & 0,1164

X otpor voda rasvjete u 02 0,116

Impedancija kratkog spoja racuna se prema formuli:

Z =\R?*+X?

Z — impedancija kratkog spoja Q

R — otpor voda Q / km

X — jalovi otpor voda Q / km (zbroj induktivnog i kapacitivhog otpora)
Podaci za otpor voda i jalov otpor voda dobiveni od ELKA Zagreb
Proracun je raden za najnepovoljniji slu¢aj.
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IMPEDANCIJA KRATKOG SPOJA

podaci o otporu i naponu omi (Q) amperi (A)

R voda uti¢nice Q 0,487

X voda uti€nice u O 0,6178

R voda rasvjete u Q 0,116

X voda rasvijete u Q 0,116

napon 1 fazna uti¢nica 220

napon 3 fazna uti¢nica 380

IZRACUN:

impedancija voda uti¢nice Z ut. 0,78666755
impedancija voda rasvijete Zras. 0,16404877

struja kratkog spoja uti€nice 1 faz. 279,660702
struja kratkog spoja rasvjete 1 faz. 1341,06459
struja kratkog spoja utiénice 3 faz. 483,050303
STRUJA KRATKOG SPOJA

Struja kratkog spoja raéuna se prema formuli

;U
Z

Prema izracunu struje kratkog spoja zastita od kratkog spoja (osiguraci) zadovoljavaju i

sigurno iskljuéuju u 5 sekundi. Proracun raden za najnepovoljniji slu¢aj. Karakteristika |-t

osiguraca dobivena je od proizvodaca.
PRORACUN PADA NAPONA

Proracun vrijedi za najnepovoljniji slucaj

Uy, - pad napona u % (utiénica)

I =20 m — duljina voda

P= 1500 W — elektricna snaga trosila

S = 2,5 mm? - presjek voda

p = 0,0175 Q m — specifi€ni otpor bakra
U =230 V - fazni napon

Uy, - pad napona u % (rasvjete)

| = 20 m — duljina voda

P= 60 W — elektricha snaga troSila

S =2,5 mm? - presjek voda

p = 0,0175 Q m — specifiéni otpor bakra
U =24 V - fazni napon
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Pad napona ra¢una se iz izraza:

Uy, ~100-p-2 zp :

us-S
PODACI ZA UTICNICU : PODACI ZA RASVJETU:
duljina voda (I) 20 duljina voda (1) 20
elektricna snaga trosila (W) 1500 |elektriGna snaga trosila (W) 60
presjek voda ( S) u (mm?2) 25 presjek voda (S) u (mm2) 2,5
specifiCan otpor bakra (Q) 0,0175 |[specifiCan otpor bakra (Q) 0,0175
mrezni napon volti (U) 230 mrezni napon volti(U) 24
izracun: izraCun:
najnepoviljniji slucaj najnepoviljniji sluéaj
PAD NAPONA U UTIC. (%) |0,793951 |PAD NAPONA U RAS. (%) | 2,9167

Dozvoljeni pad napona u instalaciji uticnica i pogona iznosi 3 %. Vidljivo je dai u
najnepovoljnijem slucaju pad napona uti¢nica i rasvjeta zadovoljava.

PRORACUN OTPORA UZEMLJENJA

Uzemljenje gradevine se izvodi kao zajedni¢ko uzemiljenje za zastitu od statickog
elektriciteta i za zastitu od indirektnog dodira dijelova pod naponom. Uzemljenje se
izvodi kao temeljni uzemiljivag, polaganjem pocin€ane Zeljezne trake FeZn 30 x 4 mm u

temelje.

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaéa racduna se po izrazu:

2
R =L _nEt
27L  d-H

gdje je: Rz - otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca ((2),
p - specificni otpor tla, u ovom slu€aju iznosi 100 ()m,
L - duljina trakastog uzemljivaéa, u ovom slu€aju iznosi 60 m, kao i duljina
temelja,
d - racunski promjer uzemljivaéa, u ovom sluéaju 1/2 $irine trake, odnosno
0,015 m,
H - dubina ukopa uzemljiva€a, u ovom sluéaju 0,8 m.
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Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljiva¢a iznosi:

Rz =3,35 ().

Udarni otpor rasprostiranja ovisi o duljini uzemljivaca i specificnom otporu tla i
racuna se tako da se otpor rasprostiranja Rz pomnozi s koeficijentom k:

Ru=k' Rz (Q)

Koeficijent k se odreduje prema tablici:

Duljina uzemljivada, Specifiéni otpor tla, o ({2m)
L (m) 50 100 150 200 | 250i vise
do 20 2,0 1,0 * * *
20 do 30 3,0 1,5 1,0 * *
30 do 40 4,0 2,0 1,3 1,0 *
40 do 50 5,0 2,5 1,7 1,3 1,0
* - duljina nedovoljna

Pri specificnom otporu tla od 100 (m i duljini uzemljivada 60 m, k=2,5.

Ru=8,38 ().

Udarni otpor treba biti maniji od 20 (), pa projektirani uzemljiva¢ u pogledu otpora
zadovoljava.
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telefonski
kabel

SKPMO je na rubu parcele uz novu
cestu i 5,0 m od ruba parcele uz_ |
Zagrebagku ulicu. X
Ugra\é je se tipski kabelsk| zdenac
undtamjih imenzija najmame ‘
047x047x0,72m.  5F e
Od kabelskog zdenca kroz cuév 61 10
busenjem ispod ceste kabel sg|vod|

do stupa br. 3 NN mreZze.

Krizanje s postolemm/kabeloijKl izvesti ~
tako da se zastitna cijev kabela polozZi_, . . /
najmanje 0,3 m ispod“EKl kabela. 402
Od kabelskog zdenca do %KPMO

1 portimica, ured, sanitarni évor

2 nadstresnica za smjestaj prese i balirke
te opasnog otpada

3 separator ulja i masti

4 plato za odlaganje glomaznog otpada

a kontejner za staklo 5 m3

___kabel se vodi kroz =  Konfainer o8 sitopor § m3
zastitnu cijev @110 mmu1 a2 13:*‘/‘“‘ d kontejner za kablove 5 m3
- 01.88 =

f kontejner za metal i elik 5 m3
g kontejner za folije 5 m3

T : o : y ' o T LR ! _ e kontejner za limenke 5 m3
[
JI h kontejner za akumulatore 1000 |

8] i kontejner za pijesak i sol 320 |
y a0 14— l j kontejner za tekstil 5 m3
/ A k kontejner za medicinski otpad 1000 |
/ o | kontejner za stare baterije 5 m3
/ - m kontejner za boje i lakove
- n kontejner za komunalni otpad
f*, o kontejner za odlaganje florescentnih cijevi
. / 2\ p spremnik za zauljeni otpad 1000 |
/ \ r kontejner za papir 10 m3
\ s kontejner za gumu 10 m3
) B! t kontejner za plastiku 10 m3
/ ‘5 —\ u kontejner za bijelu tehniku 10 m3
o —& v spremnik motomog ulja 1000 |
S z spremnik jestivog ulja 1000 |
L
2 asfaltirana povrsina P = cca 1449 m2
.-';;
\\ betonirana povrsina P = cca 523 m2
.
|
‘ [ 1 SKPMO - samostojeéi kuéni prikljuéni mjemi ormar
felp?r?io"r' i St o | | B GRO - samostojedi glavni razvodni ormar
aloznik ulja i masti 10125 .
) | o B RO- razvodni ormar
> o L] }
»#~08.56 =" _ .. 101.99 | ‘ % Rasvjetni stup sa svjetiljkom@ees |src v koo
i diphinee.
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SHEMA NAPAJANJA
ELEKTRICNOM ENEGIJOM

5
FO1 % EH F::

50 A
N @
PEZ
- T s - - - - - - - = Y- - - = ‘I
NAPAJANJE 12 Odvod za
NISKONAPONSKE MREZE GRO
XP0O-A £,25 mm’® P/F 4x18 mm*

Ako se prema ELEKTROENERGETSKOJ SUGLASNOSTI zahtjeva da
vodid PE ne prolazl kroz KPMO, u RO sabimicu PE treba

spojiti sa sabimicom PE u glavno] kutijl za izjednatenje

potenciala (GKIP).

Glavnl vod od KMPO-a do glavnog razvoda uz energetske vodi&e mora sadrZavetl |
signainl vodiZ il uz glavni energetski kabel poloZitl | kabel XP00 3x1,5 mm?

koji 6o 88, po potrebi, korlstitl kao signalnl. | STEVAN KAJGANIC
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_-—-'-'-—-'-'-'-—'—‘-‘-—-‘-_‘-‘-\—\-_‘__

=

zemija

MW= ‘

g

|

70

'®

F

T
:

"} =
dimenzije u cm
| 10
= — = : !F STEVAN KAJGANIC
l dlptsqa.al
VLASTEN! INZENJER
E190%% ELEKTHOTEHNIKE
VALSIL d.o.0. 044/682-681 INVESTITOR: | OPGINA VELIKA LUDINA
Dubrovatia 2, Kutina el vaisl Vellka Ludin, Svetog Mhaela 37
| DIREKTOR: |Va|enﬁn Jakovilevié, d.l.g. @, LOKACHIA: Vellka Ludina, Zagrebatka bb
GLPROJEKTANT: |Krefimir Korak, d.La. v k.&br. 407/5 k.. Vidrenjak
PROJEXTANT:  [StvanKeiganié,dle. .. |zGRADA: RECIKLAZNO DVORISTE
SURADNIIC: Ivan Tomiié, mag.ng.el SADRZAL:  [TEMELJ RASVJETNOG STUPA |M
NIVO RAZRADE:  |Giavni projekt ZOP=TD: 00542018 [sviben), 2016. | g




NACELNI SMIESTAJ PODZEMNIH INSTALACDJA UZ CESTU

gradevinsk pravac rubnog kamena

| ukupns $irina |

:_ 1,50 m prometna traka | 1,50 m —-}

' h ' hodnlk '

= § l kolnik
\ ) 2 ®
& ] ) e [ J)
o [ J)
DR ® @Q @O
(@ - elektroenergetski kabel; dubina 0,9 m, minimaino 0,6 m
(@ - plinovod; dublina 1,1 m
(® - vodovod; dubina 1,0 m
(4) - vod DTK strukture; dublna 0,5 m
(5 - kanallzaclja
POLAGANIJE KABELA ISPOD CESTE
gradevinsid pravac rubnog kamena
0,5m 0,5m
[
- T tonk {1
h

pad 3 % D

—
—— e e O
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200m=>h21,20m ) g\d‘b‘}‘u‘\ |
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POLAGANIE KABELA

I_Lnln. 0,3m

min. 0,4 m

0,3m

SN

RIRRRRIRRINRRRR

¥
09m

0,1

m
F0,1m

@ - pljesak i usitnjena rahla zemlja
@ - kabel 12/20 kv
(® -dr¥ak kabela
(@) - dodatna mehani&o-upozoravajuéa zastita
(8 - uzemljiva& (ako je predviden)
- upozoravajuéa traka
% - nabljena ?emlja e STEVAN‘KAJGANIC
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PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKOG KABELA | KABELA
TK - INFRASTRUKTURE

|
V= = R = = == = = = = ==

R...,,=o.5m
R, = 0,3 m 2a kabel u zatinoj ojevi

KABEL TK
INFRASTRUKTURE

Ako se kabell polaZu u iIsti
rov, dubine trebaju biti
razlidite.

Kod polaganja
elektroenergetskog kabela
osiguratl da TK kabel bude
adekvatno zastiéen,
mehani&ki | termickl.

KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | KABELA
TK - INFRASTRUKTURE

kabel bez zastitne cijevi;
_j& d>05m
KABEL TK ]
| INFRASTRUIKTURE kabel sa zadtitnom ofevi;
ENERGETSKI KABEL d>03m
U ZASTITNOJ CEVI d '
(PVC i TPE) .
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PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKOG KABELA | PLINOVODA

|
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Rimin, = 0,6 m za pilnovode do 4 bar
Ry, = 1,5 m za plinovode iznad 4 ber

KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | PLINOVODA

kabel bez za#titne cllevi;
d> 0,56 m za piinovad iznad 4 bar
d>0,3 m za plinovod do 4 ber
kabel sa za5tinom cijevi;
d= 0.5 m za piinovod znad 4 bar
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ELEKTROTEHNIKE
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KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | VODOVODA

=/ = = =7 =

ENERGETSKI KABEL
U ZASTITNOJ CLEVI
(PVC il TPE)

h 1
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h=206m

kabe! bez za3titne cljevi;

d> 0,5 m za magistrainl devovod
d>0,3 m za prikjueni cjevovod

kabel sa zajtitnom cijevi;

d= 0,56 m za magistraini clevovod
d=0,3 m 2a prikijutni clevovod

KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | VODOVODA

== = = _—_///_——//%_—_/7/_://’?’_—_/?7_——///_—“// A2
VODOVDDNA GIEV
h>2m kabel bez zatitne cevi;
7+ 3 d> 0,5 m za maglstraini clevovod
% .‘_‘__-,‘.‘ d>0,3 m za prikijuini devovod
kabel sa zaktitnom cijevi;
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PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE

|
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R = 0,5 m za manje kanale
R, = 1.5 m za kanale @ 60/80 om il vede

KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACWE
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ENERGETSKI KABEL
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